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２号機海水配管トレンチ止水・閉塞工事

 ～２号機立坑における充填高さについて（速報）～

箇所 充填高さ

立坑A（Ａ） －

立坑B（Ｂ） O.P.-11.1m※1

立坑C（Ｃ） O.P.-9.9m

立坑D（Ｄ） O.P.-10.0m

＜２号機立坑における12月２日までの充填高さ＞

月日 充填量 充填箇所

11月25日 80m3 立坑C

11月26日 150m3 立坑C

11月27日 150m3 立坑C

11月28日 150m3 立坑C

11月29日 210m3 立坑C

12月１日 210m3 立坑C

12月２日 180m3 立坑C

合計 1130m3

＜２号機立坑における12月２日までの充填量＞

＜ 参 考 資 料 ＞

平成26年12月4日

東京電力株式会社
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