
 本日（11/15）、サブドレン他浄化設備建屋の吸着塔１Ｂの入口配管下部堰内に水溜まりを確認
しました。（約１Ｌ）

 漏えいした水は堰内にとどまっており、外部への漏えいはありません。漏えいした水は回収済です。
 漏えいの原因は現在調査中ですが、現場を確認した結果、水溜まり上部の入口配管（フレキシブル
ホース）が濡れていることを確認したことから、当該箇所からの漏えいと推定しました。

 対策として、異常が疑われるフレキシブルホースを交換し、リークチェック後に運転再開予定です。
 今後、当該フレキシブルホースを調査予定です。
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＜漏えい量＞
約１m×１m×１ｍｍ＝約１Ｌ

＜水質分析結果＞
溜まり水の線量当量率測定を行った結果、サブドレン浄化設備建屋内のバックグラウンドと同等であること
を確認しました。
＜今後の対策＞
 溜まり水の原因は、当該設備吸着塔１Ｂ入口配管に接続されている金属製フレキシブルホースから水
が滴下したものと推定。

 今後、準備が整い次第当該ホースを交換し、問題なければ運転を再開する予定です。
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